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Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny  Publiczny Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  opracowanej  do  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  materiałów  i 
narzędzi eksploatacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, 
dźwigowych,  klimatyzacyjno-wentylacyjnych,  automatyki  oraz  niskoprądowych. 
Poniżej podajemy treść pytania oraz wyjaśnienia.

Pytanie dot. zadania nr 15 poz. 5
Proszę o uzupełnienie informacji dotyczących zadania nr 15 poz. 5. W dostępnym do 
pobrania zestawieniu brak jest ilości mb kabla YKSY 5 x 1,5.
Wyjaśnienie:
Ilość kabla YKSY 5x1,5 = 100 mb.
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                                                                                         Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
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