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Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  opracowanej  do  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  gazów 
medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli na dwutlenek węgla medyczny i 
na  gazy  techniczne  dla  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Wojewódzkiego  im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie:
Czy Zamawiający posiada system monitorowania wraz z historią zasilania instalacji w 
tlen medyczny?
Wyjaśnienie:
Zamawiający prowadzi rejestr zasilania tlenem medycznym instalacji.

Pytanie:
Czy Zamawiający ma opracowaną procedurę dotyczącą dochodzenia odpowiedzialności 
w  przypadku  gdy  tlen  znajdujący  się  w  instalacji  tlenu  medycznego  –  będzie 
zanieczyszczony bądź budził obawy co do jego jakości?
Wyjaśnienie:
Dostawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dostarczenie  przedmiotu  zamówienia 
niespełniającego wymogów specyfikacji.

Pytanie:
W przypadku negatywnych odpowiedzi prosimy o połaczenie pakietów 1 i 2 w zadanie 1.
Wyjaśnienie:
Zamawiający pozostawia niezmieniony podział na zadania

Pytanie:
W  przypadku  gdy  dostawcą  tlenu  medycznego  ciekłego  i  sprężonego  będą  różne  2 
podmioty, które z nich będzie ponosił odpowiedzialność w sytuacji wystapienia “działań 
niepożądanych”?
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Wyjaśnienie:
Zamawiający zasila instalacje tlenu medycznego z dwóch źródeł:
1) Stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego
2) Rozprężalni butlowej tlenu medycznego
Zawsze pracuje tylko jedno źródło zasilania, co umożliwia identyfikację dostawcy tlenu 
medycznego.

lek. med. Marek Lipiec
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