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Zamość, dnia .04.10.2013 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat: Wymiana stropu podwieszanego, wymiana okładzin ściennych w pkt. pielęgniarskim 
oraz  na  salach  chorych  w  Bloku  A (IV piętro)  dla  Oddziału  Onkologii  Klinicznej  w  SP 
Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Zakres prac do wykonania według:

SZCZEGÓŁOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT – ZAŁĄCZNIKA NR 1 (1A+1B+1C).
• 1A. Sufit podwieszany kasetonowy.
• 1B. Roboty remontowe w punkcie pielęgniarskim.
• 1C. Okładziny ścienne w salach chorych (baterie umywalkowe i umywalki fajansowe 

dostarcza dostarcza Inwestor).

Materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do użytkowania.

Planowany termin przeprowadzenia remontu: od 15 października do 15 listopada 2013 roku
– 28 dni od daty podpisania protokółu przekazania pomieszczeń dla Wykonawcy.

Kosztorys ofertowy powinien zawierać:
• Stronę  główną,  na  której  powinna  być  cena  netto,  VAT  oraz  cena  brutto,  osoba 

sporządzająca kosztorys, data, oraz stawka r-g, Kp, Z i Kz.
• Wszystkie pozycje z obmiaru robót.
• Tabelaryczne podsumowanie wszystkich robót.
• Wykonawca podpisuje kosztorys oraz parafuje jego wszystkie strony.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

◦ Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 
poz.1623 z późniejszymi zmianami).

◦ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 
poz. 690 z późniejszymi zmianami).

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  2006  r  Nr  83  poz.  578  z  późniejszymi  
zmianami).

◦ Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  czerwca  2012  r.  w  sprawie  wymagań,  jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 739)

◦ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych

• Oferta na wykonanie robót budowlanych, powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania.
• Oferta  powinna  być  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  spełniać 

obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy powiązane
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i normy. 
• Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
• Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie

z obowiązującymi normami. 
• Okres gwarancji na roboty  minimum 36 miesięcy..  
• Do kontaktów inż. Ryszard Władyga.
• Płatność 60 od daty dostarczenia faktury.
• Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, że remontowany oddział znajduje się na IV piętrze, drogi  

transportowe  odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną jedną windą oraz to, że prace będą  
się odbywały przy czynnym Szpitalu.

Sporządził inż. Ryszard Władyga.
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